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I-Avant-propos :  
La première partie a été consacrée au rapport sur le déroulement de l’enquête. Cette seconde partie 
porte, quant à elle, sur l’analyse du projet afin d’être en mesure d’émettre un avis circonstancié.  
Elle s’ordonne, autour de chapitres : 
II – Le contexte général, 
III –La révision du zonage d’assainissement, 
IV-la compatibilité entre le zonage et la capacité de la station d’épuration 
V- les observations du public, 
Elle débouche, ensuite, sur mes conclusions et sur l’avis que j’émets au final. 

II- Le contexte général  

1- Le plan du réseau d’eaux usées existant : 

 

Le réseau d’assainissement du système d’assainissement de Perros-Guirec compte 105.6 km de réseau, dont 
95.1 km de réseau gravitaire de collecte des eaux usées et 10,6 km de réseau en refoulement, ainsi que 20 postes 
de refoulement localisés à Perros-Guirec et 2 postes de refoulement à Saint-Quay-Perros. 
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Le réseau de collecte des eaux usées dessert environ 7446 branchements dont 688 abonnés sur la commune de 
Saint-Quay-Perros et 6758 de Perros-Guirec (source : LTC). 

La commune est desservie par 20 postes de refoulement. La majorité des postes de refoulement est équipée 
d’une télésurveillance et d’une détection de trop-plein. 

Le dossier fait état, à propos de la tempête Ciaran du 2 au 5 novembre 2023, de perturbations sur plusieurs 
postes de relèvement ayant entrainé des débordements. 

  

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Ceci témoigne de la vulnérabilité de ces équipements aux évènements climatiques d’une certaine 
acuité. Ceci représente de fait une marge de progrès à réaliser afin d’améliorer la fiabilité du 
fonctionnement du système de collecte et de traitement des eaux usées, d’autant que leur nombre 
est relativement conséquent en raison du relief côtier.   

 

2- La station d’épuration : 

La station d’épuration, suite à des mises en demeure préfectorales, a été restructurée entre mars 2023 et l’été 
2024. La nouvelle filière possède une capacité nominale de 25 800 équivalents-habitants et est en capacité de 
recevoir 850 m3/h en flux normal et jusqu’à 1150m3/h en pointe.  

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Désormais les conditions de rejets résultent de l’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2020. 
L’équipement répond désormais aux exigences règlementaires.   

 

3- L‘assainissement non collectif : 

L’assainissement non collectif compte 684 installations. 

Entre 2019 et 2023 quelque 457 visites ont été effectuées. Il en résulte : 

 3 habitations n’ont pas d’installation (réhabilitation urgente), 

 18 installations présentent un danger pour la santé/sécurité des personnes ou un risque pour 
l’environnement, 

 274 installations sont non-conformes (sans risque majeur), 

 165 installations conformes. 
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Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Seule une vingtaine d’installations réclame une intervention soutenue afin que l’ensemble du 
dispositif fonctionne correctement. Le reste présente, quant à lui, des possibilités d’amélioration à 
mettre en œuvre, selon une démarche graduelle afin d’atteindre l’objectif d’un fonctionnement 
final satisfaisant sur la durée. 

 

 

III- La révision du zonage d’assainissement 

1- Les objectifs poursuivis :     

Ils visent à : 
- extraire du zonage d’assainissement collectif 6 secteurs comptabilisant une cinquantaine d’habitations 

actuellement dotées d’installations individuelles, tout en maintenant le sous-secteur 6a dans le zonage 
collectif,   

- retrancher certains secteurs du zonage d’assainissement non collectif, 
- actualiser le périmètre de l’assainissement collectif en incluant des secteurs qui se trouvent  raccordés 

au réseau.  
- exclure les zones naturelles du PUL du périmètre de l’assainissement collectif. 

 
Chacun des sujets sera abordé séparément ci-dessous.  
 

2- Extraire du zonage  d’assainissement collectif 6 secteurs particuliers 

La démarche s’appuie sur une analyse technico-économique fondée sur : 

- L’aptitude des sols à l’infiltration 
- Les contraintes parcellaires 
- L’état de fonctionnement des installations individuelles 
- Le coût de raccordement 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

L’estimation des coûts procède d’un référentiel paramétrique doté de multiples critères permettant 
de caler une approche objective, en fonction des sujétions techniques du branchement à évaluer. Il 
s’agit d’un outil d’aide à la décision qui a fait ses preuves.   

 

Elle concerne les 6 secteurs suivants : 

 

 



p. 6 
EP : 25000143/45 – Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-Guirec – 
Lannion-Trégor Communauté. 

 
 

2.1 –Secteur 1- Rue des ajoncs d’or : 
Le secteur compte 3 assainissements individuels : 

 1 ANC conforme 

 2 ANC non conformes sans obligation de travaux, sauf en cas de vente (installations incomplètes) 
Le scénario de mise en place d’un réseau collectif est visible sur la carte ci-après. Il prévoit : 

 102 ml de réseau gravitaire 

 6 regards 

 Un refoulement individuel pour les 3 habitations 
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La proposition : 
- Les terrains sont perméables et de superficies suffisantes pour une infiltration « type tranchée 

d’épandage ». 
- Le réseau est à 102 ml et impose un refoulement individuel pour trois habitations, coût excessif. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Cette solution s’appuie sur des données tangibles et rationnelles. Il est de mon point de vue 
opportun de retirer ce secteur du zonage d’assainissement collectif.  

 

2.2 –Secteur 2 -Rue des bruyères : 

Le secteur compte 3 assainissements individuels : 

 3 ANC non conformes sans obligation de travaux, sauf en cas de vente (installations incomplètes) 
Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. Il prévoit : 

 93 ml de réseau gravitaire 

 3 regards 

 Refoulement individuel pour une habitation 

 

 

 

La proposition : 
Les terrains de cette zone sont de superficies suffisantes mais peu profond. L’assainissement individuel demeure 
possible par filière compacte ou tertre d’infiltration. 
Le réseau existant est à 93 ml. Il nécessite un refoulement individuel indispensable pour une habitation. 
Le raccordement au réseau existant n’est pas envisageable d’un point de vue économique. 
Par ailleurs, le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs ni d’impacts sanitaires. 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il est de mon point de vue opportun de retirer ce secteur du zonage d’assainissement collectif. 

 

2.3-Secteur 3 - Rue du Tertre : 

Le secteur compte 2 assainissements individuels : 
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 2 ANC non conformes sans obligation de travaux, sauf en cas de vente (installations incomplètes) 
Le scenario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 
Il prévoit : 

 64 ml de réseau gravitaire 

 3 regards 

 Deux refoulements individuels 

 

 

La proposition : 

Les terrains de cette zone sont peu profonds avec beaucoup d’aménagements. Le secteur ne présente pas 
toutefois d’enjeux environnementaux majeurs ni d’impacts sanitaires. La mise en place d’un assainissement non 
collectif est possible par filière compacte. 
Le réseau existant est à 62 ml et nécessite de doter les 2 habitations de poste de refoulement et donc d’un coût 
économique élevé. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il est de mon point de vue opportun de retirer ce secteur du zonage d’assainissement collectif. 

 

2.4-Secteur 4-  Rue de Pleumeur nord 

Le secteur compte 12 assainissements individuels : 

 4 conformes ; 

 6 non conformes sans obligation de travaux sauf vente, 

 2 non conformes avec obligation de travaux (rejets d’eaux ménagères) 
Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. Il prévoit : 

 297 ml de réseau gravitaire 

 278 ml de refoulement 

 1 poste de refoulement 

 11 regards 
Dans le scénario, 2 habitations (et un hangar) sont exclues pour des raisons topographiques. 
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La proposition : 
Le raccordement au réseau existant n’est pas envisageable d’un point de vue économique. Les terrains de cette 
zone sont moyennement perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissement par 
infiltration type tranchées d’épandage ou filtre à sable. L’Altimétrie est défavorable au raccordement gravitaire 
(Poste de refoulement). 
Le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs. Par ailleurs, les propriétaires des ANC en 
situation de danger/risque ont l’obligation de se mettre aux normes dans les 4 ans suivant le dernier contrôle 
du SPANC (ou dans un délai de 1 ans si vente). 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il est de mon point de vue opportun de retirer ce secteur du zonage d’assainissement collectif car il 
serait d’un coût économique très élevé, sans justification sanitaire et pour un gain environnemental 
qui serait négligeable ; il peut être atteint autrement par les prescriptions formulées. 

 

2.5-Secteur 5 - Boulevard Clémenceau 

Le secteur compte 2 assainissements individuels : 

 2 non conformes sans obligation de travaux sauf vente, 
Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. Il prévoit : 

 26 ml de réseau gravitaire 

 Scénario 1 : 58 ml de refoulement / Scénario 2 : 78 ml de refoulement (plus coûteux) 

 1 poste de refoulement 

 2 regards 
 
 



p. 10 
EP : 25000143/45 – Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-Guirec – 
Lannion-Trégor Communauté. 

 

La proposition : 
Le raccordement au réseau existant n’est pas envisageable d’un point de vue économique. 
Les terrains de cette zone sont petits avec beaucoup d’aménagements mais la mise en place d’un assainissement 
par filtre compacte est possible. 
L’Altimétrie est défavorable au raccordement gravitaire. (Poste de refoulement) Ce secteur ne présente pas 
d’enjeux environnementaux majeurs. 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Le raccordement de ces deux habitations au réseau collectif serait d’un coût exorbitant alors même 
que l’objectif peut être atteint par les propriétaires individuellement. 

 

2.6-Secteur 6 a- Route de Kervasclet : 

Le secteur compte 11 assainissements individuels : 

 1 conforme ; 

 1 réalisation non conforme 

 12 non conformes sans obligation de travaux sauf vente, 

 2 non conformes avec obligation de travaux 
Ce secteur est découpé en deux selon la topographie (6a et 6b). 
Le scénario du secteur 6a est visible sur la carte ci-après. 
 Il prévoit : 

 215 ml de réseau gravitaire 

 205 ml de refoulement 

 1 poste de refoulement 

 8 regards 
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La proposition : 
Les terrains de cette zone ont de fortes contraintes parcellaires et une aptitude à l’infiltration très faible. Il est 
proposé ce secteur en zonage d’assainissement collectif. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 
La configuration des lieux incline à rechercher la solution d’un assainissement collectif seule capable 
de répondre aux sujétions des lieux.  

2.6- Secteur 6 b- Route de Kervasclet : 
Le secteur compte 11 assainissements individuels : 

 7 conformes ; 

 4 non conformes sans obligation de travaux sauf vente, 
Le scénario du secteur 6b est conditionné à la mise en collectif sur secteur 6a. Le scénario de la mise en place 
de l’assainissement collectif sur ce secteur est visible sur la carte ci-après. 
Il prévoit : 133 ml de réseau gravitaire  - 174 ml de refoulement - 1 poste de refoulement -4 regards 
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La proposition : 
Les assainissements sont majoritairement conformes. Les terrains de cette zone sont perméables et de 
superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissement par infiltration type tranchées d’épandage. Le 
secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs. 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il n’est pas approprié de recourir à un assainissement collectif,  lequel serait, par ailleurs, d’un coût 
important sans justification sanitaire ou environnementale. Il est donc judicieux de classer ce 
secteur en zonage assainissement individuel.     

 

3- Retrancher certains secteurs du zonage d’assainissement non collectif 

Avant-propos : 

Il s’agit ici de retrancher 7 secteurs du zonage de l’assainissement collectif. La démarche se différencie de celle 
utilisée précédemment dans la mesure où il n’y pas eu d’approche technico-économique.   

Les secteurs repérés sur le plan du zonage actuel de l’assainissement collectif : 

 

 
 
 
3.1 – Secteur 7 - Chemin de Kergadic : 
Ce secteur est situé au Centre de la commune. 



p. 13 
EP : 25000143/45 – Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-Guirec – 
Lannion-Trégor Communauté. 

 

Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en partie en zone Urbain mixte (Uc) dans le PLU en vigueur. 
Enjeu environnemental : 
Le secteur est situé sur le bassin versant de la zone de baignade de la plage de TRESTRAOU. 
Pour rappel, «  le profil » de baignade indique une excellente qualité. 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Sur les 13 ANC recensés sur ce secteur, 2 sont classés non conforme sans impact (installations incomplètes). Le 
reste des ANC est classé conforme ou présentant un défaut d’entretien. 
Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 360 m avec un profil altimétrique favorable à un raccordement en 
gravitaire. Obligation de servitudes pour le passage du réseau. 

La proposition : 
La mise aux normes de 2 habitations en assainissement individuel est économiquement plus favorable que le 
raccordement au réseau existant de 13 habitations. Les ANC sont, pour la majorité, conformes. 
Les assainissements ne présentent pas d’impact sanitaire ni  ne présente pas un enjeu environnemental 
majeur. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il s’agit d’un secteur qui se situe à la frange du périmètre actuel de l’assainissement collectif à 
l’intérieur des terres. Il n’est pas judicieux de maintenir ce secteur en zone d’assainissement 
collectif.    

3.2 – Secteur 8 – Route de Pleumeur (Centre) : 
Ce secteur est situé au Centre de la commune. 
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Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en partie en zone d’activité à urbaniser (à moyen long terme) (2AUy) dans le PLU en 
vigueur. (Pour qu’une zone 2AU soit constructible, il faut d’abord qu’elle soit, par une révision du PLU, 
transformée en zone 1AU.) 
Enjeu environnemental : 
Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux. 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Un seul assainissement autonome est concerné par ce secteur. 
Parcelle C 138 : Assainissement non conforme, installation incomplète. 
Le réseau de collecte des eaux usées : Le réseau existant est situé à environ 490 m avec un profil altimétrique 
favorable à un raccordement en gravitaire. 
La proposition : 
Le coût de la création de 490 m de réseau pour une seule habitation desservie, est économiquement 
exorbitant. 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Le coût d’une extension de réseau serait prohibitif alors même qu’il n’y a pas de contraintes 
physiques rédhibitoires. Ce secteur se situe à la frange du périmètre du zonage « assainissement 
collectif » à l’intérieur des terres.   

 

3.3- Secteur 9 – Route de Pleumeur (Sud) : 

Il est situé au Centre de la commune. Ce secteur était conditionné au raccordement du secteur 8 (Route de 
Pleumeur Nord). 
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Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en zone UD : Hameaux disséminés dans l’espace agricole. 
Enjeu environnemental : 
Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Sur les 12 ANC recensés sur ce secteur, 2 sont classés non conforme sans impact. Le reste des ANC est classé 
conforme ou présentant un défaut d’entretien. 
Aptitude du sol : 
Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissement 
par infiltration type tranchées d’épandage. 
Proposition : 
Ce secteur est conditionné au secteur 8 (Rue de Pleumeur centre). 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il est cohérent de retrancher ce secteur du zonage de l’assainissement collectif, sachant, par ailleurs, 
qu’il est dépendant du secteur 8 dont il a été question ci-avant. 

 

3.4- Secteur 10 – Traou Morgan : 

Ce secteur est situé au Centre de la commune. 
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Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en zone résidentielle périphérique (Uc) et en zone destinée à l’habitat (2AUd) dans le 
PLU en vigueur. (Pour qu’une zone 2AU soit constructible, il faut d’abord qu’elle soit, par une révision du PLU, 
transformée en zone 1AU.) 
Enjeu environnemental : Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux. 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Sur les 34 ANC recensés sur ce secteur, 2 présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque 
environnemental : 

 Parcelle B 2476 : Défaut de structure (La fosse est très détériorée, il faut prévoir son remplacement.) 

 Parcelle B 725 : Défaut de sécurité sanitaire (Rejet des eaux usées de la cuisine, du lave-linge et d’un 
lave-main dans le fossé) 

 9 assainissements sont classés non conformes sans impact (installations incomplètes) 
Le reste des ANC est classé conforme ou présentant un défaut d’entretien. 
Aptitude du sol : Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place 
d’assainissement par infiltration type tranchées d’épandage. 
Proposition : 

Les assainissements sont majoritairement conformes. 
Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissement 
par infiltration type tranchées d’épandage. 
Le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs. Les deux propriétaires des ANC en situation 
de danger/risque ont l’obligation de se mettre aux normes dans les 4 ans suivant le dernier contrôle du SPANC 
(ou dans un délai de 1 an si vente). 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

La pertinence du reclassement, en zone d’assainissement individuel, de cet ensemble, procède, 
selon mon appréciation,  de la volonté de la collectivité de privilégier également ce type 
d’assainissement, lorsque cela est envisageable, à l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation de zones 
urbaines AU.  
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3.5- secteur 11 –Rue Gabriel Vicaire : 

Ce secteur est situé au Nord de la commune. 

 

Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en zone UC (zone résidentielle périphérique) 
Enjeu environnemental : 
Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Deux assainissements autonomes sont concernés par ce secteur. 

 Parcelle D1066 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 

 Parcelle D1076 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 
Les terrains de cette zone sont de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissement individuel. 
Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 48 m avec un profil altimétrique défavorable à un raccordement en 
gravitaire (nécessité de poser un poste de relevage avec un refoulement). 
Le camping voisin est raccordé au réseau mais à l’opposé du secteur d’étude. Le raccordement par le camping 
n’est donc pas envisageable. 
Proposition : 
Les terrains de cette zone sont de superficies suffisantes pour la mise en place d’installations individuelles. 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

La mise aux normes des équipements particuliers dont il est question permet de répondre aux 
exigences attendues en matière d’assainissement des eaux usées. Il est opportun, à cet égard, de 
modifier le zonage pour qu’il soit en « assainissement individuel ».  

 

3.6- secteur 12 – Rue des fougères : 

Ce secteur est situé au Nord-Est de la commune. 
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Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en zone NL dans le Plan Local d'Urbanisme (espace remarquable du littoral où les 
constructions sont interdites). 
Enjeu environnemental : 
Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Deux assainissements autonomes sont concernés par ce secteur. 

 Parcelle AC 153 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 

 Parcelle AC 160 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 
Les terrains de cette zone sont de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissements individuels. 
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Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 175 m avec un profil altimétrique défavorable à un raccordement en 
gravitaire (nécessité de poser un poste de relevage avec un refoulement). 
Proposition : 
Le profil altimétrique est défavorable à un raccordement en gravitaire. Les terrains de cette zone sont de 
superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissements individuels. 
Les assainissements ne présentent pas d’impacts sanitaires ni d’enjeux environnementaux majeurs. 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il est tout à fait approprié de sortir ces parcelles du zonage d’assainissement collectif pour les 
raisons indiquées et, en raison, subséquemment, des coûts engendrés pour la collectivité sans que 
cela soit justifié opportunément. 

 

3.7-Secteur 13 – Route de Kervelegan : 

Ce secteur est situé au Sud-Ouest de la commune. 

 

Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en zone A (zone agricole) 
Enjeu environnemental : Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Sur les 40 ANC recensés sur ce secteur, 1 présente un danger pour la santé des personnes ou un risque 
environnemental : 

 Parcelle B 2904: Défaut de sécurité sanitaire (Rejet des eaux usées après le puit perdu) 

 16 assainissements sont classés non conformes sans impact (installations incomplètes) 

 Le reste des ANC est classé conforme ou présentant un défaut d’entretien. 
Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 980 m avec un profil altimétrique défavorable à un raccordement en 
gravitaire (nécessité de poser un poste de relevage avec un refoulement). Ce secteur est situé sur une route 
départementale. 
Le raccordement de ce secteur est conditionné au raccordement en amont du secteur de 
Kervasclet a et b. 
Proposition : 
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Le raccordement de ce secteur est conditionné au raccordement en amont du secteur de Kervasclet a et b. Le 
profil altimétrique est défavorable à un raccordement en gravitaire. Les assainissements sont majoritairement 
conformes. Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place 
d’assainissement par infiltration type tranchées d’épandage. 
 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il s’agit de mettre en convergence la carte redéfinissant dorénavant les limites assignées à 
l’assainissement collectif, et donc de classer ce secteur en zone d’assainissement non collectif.   

 

3.8-Secteur 14 – Rue de Roz ar Wern « Ouest » : 

Ce secteur est situé au Sud-Ouest de la commune. 

 
 
Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en zone résidentielle périphérique (Uc) et en zone agricole (A) 
Enjeu environnemental : 
Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Sur les 14 ANC recensés sur ce secteur, 3 assainissements sont classés non conformes sans impact (installations 
incomplètes). Le reste des ANC est classé conforme ou présentant un défaut d’entretien. 
Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 534 m avec un profil altimétrique favorable. 
Aptitude du sol : 
Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissement 
par infiltration type tranchées d’épandage. 
Proposition : 
La mise aux normes de 3 habitations en assainissement individuel est économiquement plus favorable que le 
raccordement au réseau existant de 14 habitations. 
Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissement 
par infiltration type tranchées d’épandage. 
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Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il s’agit de recaler la situation du zonage, par rapport à l’existant et de répondre ainsi aux objectifs 
en matière sanitaire et environnementale de traitement des eaux usées domestiques.  

 

3.9-Secteur 15 – Rue de Roz ar Wern « est » : 

Ce secteur est situé au Sud-Est de la commune. 

 

 
Classement du PLU : 
Les parcelles sont situées en zone résidentielle périphérique (Uc). 
Enjeu environnemental : 
Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Sur les 31 ANC recensés sur ce secteur, 3 présentent un danger pour la santé des personnes: 

 Parcelle B 2436 : Défaut de structure (Remplacer le couvercle cassé de la fosse) 

 Parcelle B 2498 : Défaut de structure (La fosse est très détériorée, il faut prévoir son remplacement.) 

 Parcelle B 2549 : Défaut de structure (Remplacer le couvercle cassé de la fosse) 6 assainissements sont 
classés non conformes sans impact (installations incomplètes) 

Le reste des ANC est classé conforme ou présentant un défaut d’entretien. 
Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 486 m avec un profil altimétrique favorable. 
Les 10 habitations au Sud de la route seraient appelées à mettre en place un poste de relevage privé. 
Aptitude du sol :  
Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place d’assainissements 
par infiltration type tranchées d’épandage. 
Proposition : 
La mise aux normes de 9 habitations en assainissement individuel est économiquement plus favorable que le 
raccordement au réseau existant de 31 habitations. 
Les terrains de cette zone sont perméables et de superficies suffisantes pour la mise en place 
d’assainissements par infiltration type tranchées d’épandage. 
Les trois propriétaires des ANC en situation de danger/risque ont l’obligation de se mettre aux normes dans 
les 4 ans suivant le dernier contrôle du SPANC (ou dans un délai de 1 an si vente) 
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Le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il s’agit, comme je l’ai noté précédemment, d’une approche qui tend à s’appuyer sur 
l’assainissement individuel existant économiquement favorable.  

3.10- Secteur 16- Rue de Pors Nevez 

Ce secteur est situé au Centre-Est de la commune. 

 
Classement du PLU : 
Les parcelles en zone NL dans le Plan Local d'Urbanisme sont des parcelles préservées à la constructibilité 
limitée. 
Enjeu environnemental : 
Le secteur se situe en zone remarquable 
Le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs. (Pas de baignade ou zone conchylicole). 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) : 
Trois assainissements autonomes sont concernés par ce secteur. 

 Parcelle AP 116 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 

 Parcelle AP 117 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 

 Parcelle B 120 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 
Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 91 m avec un profil altimétrique favorable. 
Proposition : 
L’installation de 91 m de réseaux en espace remarquable n’est pas souhaitable d’autant plus que les 
assainissements ne présentent pas d’impact sanitaire. 
Le secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux majeurs. (Pas de baignade ou zone conchylicole). 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il s’agit de trois installations incomplètes. Sont-elles incomplètes dans l’attente d’une décision de la 
collectivité de modifier le zonage d’assainissement ? En tous les cas ceci plaide pour qu’il y ait, 
effectivement, une clarification juridique à travers la modification du plan de zonage.  
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ceci3.11-Secteur 17 – Rue du Tertre (Nord) 
Ce secteur est situé au Centre-Est de la commune. 

 

 

Classement du PLU : 
Les parcelles en zone UB dans le Plan Local d'Urbanisme sont situées en zone urbanisée 
Enjeu environnemental : 
Le secteur n’est pas situé sur une zone à enjeux 
Etat de l’Assainissement Non collectifs (ANC) 
Trois assainissements autonomes sont concernés par ce secteur. 

 Parcelle A 1306: Assainissement conforme. 

 Parcelle A 124: Assainissement conforme. 

 Parcelle A123 : Assainissement non conforme sans impact, installation incomplète. 
Le réseau de collecte des eaux usées : 
Le réseau existant est situé à environ 276 m avec un profil altimétrique défavorable. 
Proposition : 
Le réseau existant est à 276 ml avec une altimétrie défavorable et un sol très rocheux. Le secteur ne présente 
pas d’enjeux environnementaux majeurs. Les assainissements sont majoritairement conformes et ne 
présentent pas d’impact sanitaire. 
Les terrains de cette zone sont peu profonds avec beaucoup d’aménagements, la mise en place d’un 
assainissement non collectif pour le parcelle A 123 sera possible par filière compacte. 
Proposition de passer ce secteur en assainissement non collectif. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Le profil altimétrique défavorable milite pour limiter le recours à l’assainissement collectif. 
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4- Actualiser le périmètre de l’assainissement collectif en incluant des secteurs 
déjà  raccordés au réseau.  

Plusieurs secteurs ont été raccordés au réseau d’assainissement collectif mais ne figurent pas au zonage 
d’assainissement.  
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4.1- Secteur 18 – Boulevard des Traoueros 

 

4.2- Secteur 19 – Parc ar Goff : 

 

 



p. 26 
EP : 25000143/45 – Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-Guirec – 
Lannion-Trégor Communauté. 

4.3-Secteur 20 – 44, Route de Kervasclet : 

 

4.3-Secteur 21- Vielle cote :  
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4.4-Secteur 22 – Rue Aimée Fournie (centre de secours) : 

 

 

 

Appréciations du Commissaire-enquêteur: 

Il est pris acte de cette situation. 
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5- Zones naturelles supprimées du zonage collectif 

Les zones naturelles intégrées initialement au zonage d’assainissement seront supprimées à l’exception des 
parcelles déjà construites. 

 

 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Il s’agit d’un ajustement pour une mise en cohérence avec les dispositions du Plan d’urbanisme. 

 

IV- La compatibilité entre le zonage et la capacité de la station d’épuration 

Ainsi qu’il a été fait état sous le titre : contexte général et spécialement le sous-titre : la station d’épuration, la 
station d’épuration a été restructurée entre mars 2023 et l’été 2024. La nouvelle filière possède une capacité 
nominale de 25 800 équivalents-habitants et est en capacité de recevoir 850 m3/h en flux normal et jusqu’à 
1150m3/h en pointe. 

Plus particulièrement, la station a été  dimensionnée pour répondre à la charge à traiter, selon le tableau ci-
dessous : 
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Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Outre, les prospectives d’évolution de la charge organique à traiter, consécutive à l’ouverture de 
nouvelles zones à l’urbanisation, figure également l’augmentation des matières de vidange liée aux 
constructions en zone d’assainissement individuel et à  la montée en puissance des vidanges 
périodiques d’entretien de ce type d’installations. Le tout est en cohérence. 

 

 

V- les observations du public 

Observation n°1 : M. Alain DUFUMIER – 38 Bd de Trestrignel – PERROS-GUIREC. 
Cf : dossier de consultation des eaux usées 17/11/2025 p 37 : nombre d’évènements dans l’année N (bilan 
annuel 2023) concernant : le poste de refoulement de Trestrignel:7. 
-Temps de déversement : 1984 mn (soit 33h), 
-Volume ? 
-Quid des travaux ? 
Dernièrement une entreprise travaillait sur le secteur de Trestrignel (plage) mais les ouvriers indiquaient des 
travaux sur réseau d’eau potable !!! 
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Réponse de la collectivité : 
Le poste de relèvement de Trestrignel est à surveiller. 3 débordements ont été comptabilisés pour l’année 2024 
(origine grandes marées pour 2/3 et un incident électromagnétique pour l’autre). Une étude va être réalisée 
afin de déterminer les travaux à réaliser sur ce poste. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

L’incident relevé par l’observation est lié à la tempête Ciaran du 02 au 05/11/2023. La réponse de 
la collectivité concerne, quant à elle, des débordements survenus durant l’année 2024. 

Il importe de réaliser, ainsi que la réponse l’entend, un diagnostic du fonctionnement du poste de 
refoulement, sachant néanmoins que des évènements exceptionnels procédant d’éléments 
aléatoires climatiques ne permettent pas d’atteindre un objectif de zéro défaut sur un équipement 
de cette nature. 

Observation n°2 : M. Marc LE GALL – 31 Rue des Bruyères – secteur La Clarté –PERROS-GUIREC 
Propriétaire concerné par l’étude – 31 rue des Bruyères. 
Mes observations et questionnement sont les suivants : 

- L’étude du zonage conclut à la non rentabilité de l’extension du réseau existant et préconise le recours 
à l’assainissement non collectif. 

- L’étude sectorielle pour la rue des Bruyères porte sur l’extension de 93 ml de réseau pour raccorder 
trois maisons. 

 
 
Le réseau collectif existant est distant de la pointe nord de notre terrain d’environ 4 à 5 mètres (estimé par 
rapport à la position du regard actuel dans la rue). Nous souhaitons nous raccorder au réseau collectif. N’est-il 
pas possible de se raccorder au réseau existant distant d’environ de 4 à 5 mètres en se connectant côté nord, 
et donc non pas côté est comme présenté sur l’étude. 

Nous demandons donc un raccordement au réseau collectif par branchement côté nord de notre terrain. Tout 
comme le sont déjà les 2 maisons au nord et nord-est de notre terrain. 

Réponse à l’observation n°2 

Même si l’habitation n’est pas dans le zonage d’assainissement collectif, il est possible de faire une demande de 
devis de travaux de raccordement au réseau public d'eau et d'assainissement via le site internet de LTC. 
https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/formulaires-en-ligne/  

https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/formulaires-en-ligne/
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Seront examinés : la profondeur du sol, la présence de roches affleurantes, les contraintes techniques et la 
faisabilité et pertinence d’un raccordement. 
A noter que cette habitation possède un assainissement non conforme mais sans obligation de travaux sauf en 
cas de vente. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Je considère, pour ma part, qu’il appartient à la collectivité, saisie de la question, de procéder à 
l’étude de sa faisabilité avant d’arrêter le plan de délimitation du zonage. C’est l’essence même 
d’une enquête publique à laquelle la collectivité est appelée, selon mon point de vue, à répondre. 

 

03- Mme Marig NATIVEL – 10, rue de Traou Huellan – Perros-Guirec. 
Voici mes remarques concernant cette enquête publique. 
-P8- le dossier mentionne des données de pluviométrie sur la période 2000- 2009 en 15 à 25 ans les données 
ont certainement évolué – le changement climatique est à l’œuvre. Ne disposez-vous pas de données plus 
récentes ? 
Il n’est pas évoqué les vents d’est qui sont également fréquents.   

-P22- Dour Bihan et non Dourbian ! 

-P26 - vous parlez du site des Arcades, puis « A proximité se trouve également le site de Tourony » ce site n’est 
même pas sur la commune. Par contre, beaucoup de monde pêche dans l’anse de St-Guirec et aux abords. Pour 
ma part, je pratique la ceuillette d’algues (que je consomme fraîches) à Trestraou. 

-P15 – que signifie «  milieu récepteur » ? 
-P30 – activité économique agricole : il y a des serres importantes, le risque d’un déversement accidentel de 
solution nutritive n’est pas nul. 
Autre activité maritime : cueillette, ramassage de laminaires – (les bateaux ne sont basés à Perros). 

P33 – situation de la station d’épuration mais on ne voit pas l’exutoire. Où se situe le point de rejet ? 

P35-36 – postes de relèvement. Sont-ils équipés d’une alimentation électrique de secours ? (suite aux problèmes 
lors de la tempête CIARAN).P40 – 37,4 % des branchements contrôlés sont non conformes. Comment sera fait 
le suivi de mise en conformité ? 

P44- localisation des ANC avec impact : la différence de nuance entre les rouges ne permet pas de distinguer les 
cas par exemple côté Nord W de Trestraou – l’habitation en rouge est sans installation ? Si c’est le cas le 
déversement se fait à l’entrée de la baie de Trestraou où tout le monde se baigne, surf, longe-côte, voile… tout 
au long de l’année. Il est urgent d’y remédier. Idem pour l’habitation dans l’anse après les arcades. 
Comment sera fait le suivi de mise en conformité de toutes ces ANC non conformes à différents degrés ?  
En particulier la cartographie de la P.47 sera-t-elle mise à jour ? Sera-t-elle disponible sur le site de LTC ? 

Récapitulatif : 71+94 avec défaut d’entretien ou conformes ; 
                          3+10+8+258+10+6= ANC non conformes. 
                          684 Installations ANC  et 224 installations sans statut ? Quand seront-elles contrôlées ?  
 
Réponse à l’observation n°3 

LTC prend note des observations. 
Il existe des données de pluviométrie plus récentes qui pourront être utilisées pour des études plus techniques 
et plus poussées. 
Le milieu récepteur est le milieu qui reçoit les eaux usées traitées après leur passage dans la station d’épuration. 
Il s’agit d’une erreur de pagination (il s’agit d’un titre de la partie SDAGE et SAGE). 
LTC rappelle qu’il s’agit de l’enquête publique relative au zonage d’assainissement des eaux usées. Plusieurs 
observations portent sur le système d’assainissement dont la mise aux normes a déjà fait l’objet d’une enquête 
publique en 2019. 
Ci-dessous pour information, la localisation du point de rejet et des points de suivi milieu pour la station 
d’épuration de Perros-Guirec : 
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Les postes de relèvement qui le nécessitent sont équipés de bâches de sécurité qui permettent de 
stocker l’eau le temps d’intervenir en cas de panne. Les études en cours sur les postes qui présentent 
des dysfonctionnements définiront s’il est nécessaire de les équiper de bâches ou de redimensionner 
celles qui existent.  

 Si le raccordement des installations privées s’avère non conforme, les travaux de mise en conformité 

doivent être effectués dans un délai raisonnable variant entre 12 à 24 mois à compter de la date du 

contrôle. Toutefois, en cas de risque de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique, le délai 

pourra être écourté. Les modifications à effectuer, notées sur le rapport de contrôle, doivent faire 

l’objet de travaux en respectant les prescriptions techniques du règlement. À l’achèvement des travaux 

de mise en conformité, le service doit systématiquement être informé pour assurer un nouveau 

contrôle de raccordement des installations privées. Conformément à l’article L1331-8 du CSP, si le délai 

de mise en conformité n’est pas respecté ou si le service n’a pas été prévenu de la réalisation de ces 

travaux de mise en conformité, le service met en demeure l’usager, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, de remédier à cette situation dans un délai de 12 mois et l’informe des sanctions 

encourues dans le cas contraire. L’information de la mise en demeure est adressée au maire.  

Si à l’expiration de ce délai, le propriétaire n’a pas signalé avoir effectué les travaux, le service procède 
au recouvrement de la sanction financière prévue à l’article L1331-8 du CSP. Cette sanction sera 
reconduite annuellement tant que les travaux ne sont pas réalisés.  

Si l’usager reste inactif suite l’application de la sanction financière, le service pourra mettre en place 
la procédure d’exécution d’office des travaux.  

En tout état de cause, le service a la possibilité de saisir le Juge des référés.  

Toutefois, en cas de pollution de l’eau ou de risque d’atteinte à la salubrité publique, le service peut 
saisir le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale.  

 Les deux habitations en rouge situées au nord de Trestraou ont été raccordées au réseau 

d'assainissement collectif.  

L'habitation après l’anse des arcades a été contrôlée en juillet 2023, la procédure de raccordement au 

réseau d'assainissement collectif est en cours.  

 Vous pouvez vous référer au règlement de service du SPANC disponible sur le site de LTC :  

Faute du propriétaire de réaliser les travaux prescrits par le SPANC suite à sa visite de contrôle dans 
les délais impartis, le SPANC le met en demeure de se mettre en conformité.  

Si, à l’expiration du délai imparti, l’installation est inexistante ou n’a pas été mise en conformité, le 
SPANC met en demeure le propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
remédier à cette situation dans un délai de 12 mois et l’informe des sanctions encourues en cas 
d’absence de réaction.  

Si à l’expiration de ce délai, le propriétaire n’a pas signalé avoir effectué les travaux, le SPANC procède 
au recouvrement de la sanction financière prévue par le règlement et le Code de la Santé Publique.  

Dans le cas particulier des ventes immobilières, à l’expiration du délai d’un an, le SPANC met en 
demeure l’acquéreur de mettre son système d’assainissement en conformité par lettre recommandée 
avec accusé de réception.  

Dans les deux hypothèses, si le propriétaire reste inactif suite à l’application de la sanction financière, 
le SPANC pourra mettre en place la procédure d’exécution d’office des travaux ou saisir le Juge des 
référés pour faire réaliser les travaux.  

Dans le cas de la mise en demeure, le propriétaire doit réaliser les travaux dans un délai raisonnable 
de 6 mois selon la nature des travaux et leur complexité. Il est informé qu’à l’expiration de ce délai, et 
sur simple constat de l’agent de la non réalisation des travaux prescrits, la collectivité réalisera d’office 
les travaux en ses lieu et place et à ses frais, conformément à l’article L1331-6 du CSP.  
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Toutefois, si le SPANC constate que la situation engendre une pollution de l’eau ou une atteinte à la 
salubrité publique il peut saisir le maire au titre de ses pouvoirs de police générale.  

En tout état de cause, le service assainissement a la possibilité de saisir le Juge des référés pour 
solliciter l’autorisation de réaliser les travaux selon la procédure du référé-urgence ou du référé 
injonction selon les situations.  

La carte des assainissements non collectifs est mise à jour quotidiennement sur le SIG de LTC mais cet 

outil n'est pas mis à disposition du public.   

Le bilan des contrôles d'assainissement non collectif sont transmis aux mairies par le SPANC. Un bilan 
annuel est réalisé.  
 Les installations d'assainissement autonome sont contrôlées tous les 10 ans par le service public 

d'assainissement non collectif, celui-ci est aujourd'hui à jour des contrôles sur la commune de Perros-

Guirec. Les 224 installations que vous indiquez « sans statut » sont des installations de moins de 10 

ans, elles seront contrôlées.  

 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 

Pour ma part, je retiens que deux aspects concernent particulièrement et concrètement le plan de 
zonage dans sa consistance: 
- les deux habitations en rouge, situées au nord de Trestraou ont été raccordées au réseau 
d’assainissement collectif ; 
-l’habitation après l’anse des arcades fait l’objet d’une procédure en cours de raccordement au 
réseau collectif. 

 

04- Association Citoyen A Perros - 12 rue des Costans -22700 Perros-Guirec. 
Notre association prend acte de ce document et tient à saluer le travail extrêmement précis qui y est 
référencé. Il est pour nous, citoyen.es, un moyen de mieux connaître l’assainissement tel que pratiqué 
sur notre commune. 
Nous souhaitons vous soumettre les observations suivantes. 
Observations relevées au fil de la lecture des documents : 
1. (MRAe) p3 et dans le Dossier : le nom du ruisseau dans lequel sont rejetées les eaux traitées par la 
STEU est le Dour Bihan et non Dourdian comme mentionné dans la décision de la MRAe ou Doubian à 
plusieurs endroits du dossier. 
2. (MRAe) p3 et (dossier) p40 : une campagne a été déjà menée il y a plus de dix ans de détection des 
mauvais branchements pour les eaux pluviales par la commune de Perros-Guirec mais non suivie de 
contrôles donc inefficace : nous espérons qu’il en sera autrement avec la nouvelle campagne, menée 
par LTC. 
3. (dossier) p8 données climatiques datant d’au plus 2009 !! avec les évolutions rapides des 
changements météorologiques dus au changement climatique, il aurait fallu des données plus récentes 
! 
Et tout au long du document, peu de données de 2024 !! 
4.(dossier) p10 : il y a beaucoup plus de ruisseaux côtiers que ceux mentionnés, qui ne sont pas « 
temporaires » … et qui ont une incidence sur les écoulements dans la commune (par ex. le Dour Mad 
qui prend sa source dans le secteur de Kervilzic, dans la zone humide et passe par le Bois d’Amour et 
le lavoir de Landerval avant son busage jusqu’au port : son débit lors de fortes précipitations a déjà 
provoqué des inondations dans le secteur du Linkin) : l’artificialisation grandissante aux alentours des 
ruisseaux comme leur busage excessif peut inquiéter. 
5. (dossier) p12 : que signifie, concernant les ZH, « ces espaces sont localisés de manières homogènes 
sur l’ensemble du territoire » ? Sur la carte fig4, une partie de la ZH connexe à la station d’épuration a 
disparu suite aux récents travaux … 
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6. (dossier) p13 § 2.5.6 : le moulin du petit Traouiero est en ruine, et n’est relié ni à un étang, ni à un 
lac. Par contre, le grand Traouiero a deux retenues : une au niveau des Piliers, la seconde juste avant 
son estuaire. 
7. (dossier) p14 : dans les sites naturels inscrits : qu’est-ce que le parc municipal et ses abords ? Parc 
des Statues ? Parc derrière la Mairie ? 
8. (dossier) p15 : corriger : « Oratoire de Saint Guirec » ; qu’est-ce que le « milieu récepteur » 
mentionné comme site inscrit et classé ? 
9. (dossier) p20 : il est indiqué : « La commune de Perros-Guirec dispose d’un schéma directeur 
d’assainissement actualisé par la mise en oeuvre du diagnostic permanent. » : les données « 
permanentes » liées à ce diagnostic permanent ont-elles été bien prise en compte dans ce dossier ? 
Où sont-elles disponibles ? 
10. (dossier) p18 par rapport à l’alinéa5A (vide…) « Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 
connaissances » : l’objectif des SDAGE concerne l’obtention d’« eaux en bon état » ; or ce « bon état » 
peut être remis en cause par des mesures de nouveaux indicateurs (cf PFAS, molécules 
médicamenteuses). Comment est prise en compte l’évolution de cette définition ? Comment les 
citoyen.nes en sont informé.es ? 
11. (dossier) p20 Orientation11 du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo « Améliorer la connaissance et agir pour 
réduire les proliférations algales » : comment est-ce décliné sur Perros-Guirec ? On voit de plus en plus 
d’algues, notamment « vertes » dans la baie de Perros... 
12.  (dossier) p27 §3.1 la population utilisée est celle de 2019 ! Comment est pris en compte le nombre 
de touristes qui est en constante augmentation avec une consommation en générale plus importante 
que celle des résidents ? 
13. (dossier) p25 nous notons que 2 zones (et non une comme mentionné dans le document MRAe) 
sont sensibles pour la pêche récréative. Nous notons aussi les améliorations apportées avec les travaux 
sur la STEU et sur le poste de refoulement de Ploumanac’h : pourquoi ces zones restent encore 
sensibles ? 
14. (dossier) p30 : à noter aussi une activité de ramassage d’algue (laminaires) dans les activités de 
pêche côtière professionnelles. Pourquoi ne pas mentionner aussi la pêche promenade, très présente 
à Perros-Guirec ? 
15. (dossier) p36 : est-il prévu une action pour éviter des ruptures électriques des postes de 
refoulement, même en cas de tempête ? 
16. (dossier) p39 les données datent de 2022, avec une forte période de sécheresse en été … pourquoi 
ne pas avoir des données sur plusieurs années, et travailler sur des tendances ? 
17. (dossier) p40 combien de branchements ont été contrôlés au total ? Donner la date exacte et non 
« A ce jour ». 
18. (dossier) §6 pourquoi n’est-il pas envisagé, quand le nombre d’ANC est assez dense, de réaliser de 
micros stations d’épurations collectives décentralisées sous forme de rhizosphère-phytoépuration 
semi-collective dont la capacité peut aller jusqu’à 3000 habitants, avec un réseau local moins 
impactant qu’un réseau raccordé à la STEU ? 
19. (dossier) les annexes sont vides. 
20. Ce dossier est parfois très technique : nous aurions souhaité y voir un glossaire et une synthèse. 
Observations plus générales, autour de l’assainissement : 
21. Le bilan actuel ayant permis d’aboutir à ce nouveau zonage fait état, entre autre pour les ANC, de 
point de non-conformité à corriger. Il nous semble important que LTC s’engage dans la proposition 
d’un calendrier de mise en conformité global et dans la production d’un bilan annuel (suivi) de l’état 
d’avancement de ces mises en conformité, par commune. 
22. A aucun moment dans la partie « 7-étude comparative », il n’est fait mention de solution 
alternative comme la mise en réseau local vers une station de phytoépuration adaptée au nombre 
d’habitants concernés (cf remarque18). Nous souhaiterions, si ce n’est déjà fait, le lancement d’une 
réflexion plus poussée sur d’autres techniques de traitement des eaux usées (https://reseau-
assainissement-ecologique.org/, https://bambooforlife.fr/, ...) et sur l’évaluation de solutions 
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décentralisées plus écologiques pouvant convenir à des hameaux par exemple, voire de leur mise en 
oeuvre, à titre d’expérimentation. 
23. Il nous semble aussi important de travailler sur le développement de l’usage de l’ozonification ou 
ozonation, en particulier pour le traitement des molécules médicamenteuses. 
24. De même le REUT pourrait être mise en place si possible : est-ce envisagé sur LTC ? Et sur Perros-
Guirec ? 
25. Des idées innovantes comme celle développée par OCAPI (https://reseau-assainissement-
ecologique.org/wp-content/uploads/2025/11/OCAPI_2025_Appel-a-laction-du-colloque-des-10-ans-
OCAPI.pdf) pourraient aussi être expérimentées afin de permettre la réduction des déchets dans l’eau. 
Réponse à l’observation n°4 : 

1- Nous prenons note de votre remarque. 

2- Le service public d’assainissement collectif procède aux contrôles des branchements. En 2024, 

35% des branchements ont été contrôlés sur Perros-Guirec. Les pénalités financières sont 

appliquées depuis juillet 2023. Au 15/11/2024 : 

 2169 branchements contrôlés, 

 26% de non conformes, 

 134 relances, 

 133 mises en demeures, 

 405 mises en conformité, 

 19 pénalités financières.  

3- Nous prenons note de votre observation. Des données plus récentes sont utilisées pour des 

études plus techniques. 

4- Nous prenons note de votre observation. 

5- La présence de zone humide a été vérifiée dans le cadre des dossiers d’autorisations 

environnementales de la station d’épuration. Il s’avère qu’une partie du nouveau clarificateur 

se situait en zone humide. Le principe Eviter Réduire Compenser a été appliqué, il n’était pas 

possible de positionner l’ouvrage ailleurs. Ces travaux en zone humide ont fait l’objet d’une 

mesure compensatoire dans la zone de Kergadic où une zone remblayée a été réhabilitée en 

zone humide. 

6- Nous prenons note de votre observation. 

7- Nous vous invitons à vous rendre sur le site pop.culture.gouv.fr pour avoir plus de 

renseignement sur ce site inscrit. 

8- Nous prenons note de votre remarque. 

Le milieu récepteur est le milieu qui reçoit les eaux usées traitées après leur passage dans la 
station d’épuration. Il s’agit d’une erreur de pagination (il s’agit d’un titre de la partie SDAGE 
et SAGE). 

9- Le diagnostic permanent sert au dimensionnement des réseaux, des stations d’épuration, des 

postes de relèvement et à la programmation des travaux. Lorsqu’il est mis en place, il est utilisé 

dans les projets. 

10- La présente enquête publique concerne le zonage d’assainissement collectif. 

Pour plus d’informations sur les objectifs du SDAGE, nous vous invitons à consulter son site 
internet : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html. 
Pour plus d’informations sur la réglementation en matière de rejet des stations d’épuration, 
nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Préfecture : https://www.cotes-
darmor.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-construction-et-
logement/Traitement-des-eaux-usees-et-gestion-de-l-assainissement-collectif ou encore sur 
le portail de l’assainissement : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr  

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Traitement-des-eaux-usees-et-gestion-de-l-assainissement-collectif
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Traitement-des-eaux-usees-et-gestion-de-l-assainissement-collectif
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-construction-et-logement/Traitement-des-eaux-usees-et-gestion-de-l-assainissement-collectif
https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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11- L’enquête publique porte sur le zonage d’assainissement. Pour plus d’informations sur les 

actions en réponse aux orientations du SAGE Argoat Trégor Goëlo, nous vous invitons à 

consulter son site internet : https://sage-argoat-tregor-goelo.fr/  

12- Les données d’autosurveillance du système d’assainissement permettent de se rendre compte 

des pics de charge en période estivale sur la commune. Leur évolution est connue. Ces données 

sont croisées avec les projets et documents d’urbanisme ainsi qu’avec les projets communaux 

pour dimensionner au mieux les ouvrages pour les 30 ans à venir. 

13- D’autres sources de pollution que la station d’épuration peuvent exister : assainissements non 

collectifs, mauvais branchements…. Les campagnes de contrôles se poursuivent et la mise en 

œuvre des sanctions également. 

14- Nous prenons note de votre observation. Cet élément aurait pu être pris en compte dans le 

cas d’une évaluation environnementale. 

15- Cette enquête publique concerne le zonage d’assainissement. 

Les postes sont équipés de bâches de sécurité ou dimensionnés pour permettre une 
intervention en cas de panne. Des études sont en cours afin de poursuivre l’équipement des 
postes qui nécessiteraient des améliorations. 

16- Les études de zonage d’assainissement ne nécessitent pas une analyse aussi poussée de ces 

données. En revanche, dans une étude d’impact ou dans les études de dimensionnement des 

ouvrages d’assainissement, le changement climatique est pris en compte de manière plus 

poussée. 

17- Au 31/12/2024, 2406 branchements avaient été contrôlés par le SPAC (35 %), et environ 3000 

pour fin 2025 (43 %). 

18- Les performances des micros-stations sont limitées. La collectivité a fait le choix de s’orienter 

vers des filières performantes et de limiter la multiplication des petits systèmes 

d’assainissement. 

19- Les annexes ont été ajoutées au site LTC (https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-

et-assainissement/enquetes-publiques/) 

20- Nous prenons note de votre observation. 

21- Un bilan annuel est déjà réalisé. Un bilan a été adressé au Maire de Perros-Guirec fin 2023. 

Ces bilans ne sont pas rendus publics notamment pour des raisons de respect des données 

personnelles. 

22- Les performances des micros-stations ou des filières dites « rustiques » sont limitées. La 

collectivité a fait le choix de s’orienter vers des filières performantes et de limiter la 

multiplication des petits systèmes d’assainissement. 

23- Nous prenons note de votre remarque. Des analyses et des recherches de substances 

dangereuses sont réalisées sur les stations d’épuration de plus de 10 000 équivalents habitants 

comme celle de Perros-Guirec. Sur la question d’un traitement à l’ozone, il se pose davantage 

sur une station d’eau potable. 

24- L’étude de la mise en place d’une réutilisation des eaux usées traitées sur les nouvelles stations 

d’épuration littorales est souhaitée. C’est le cas sur la future station d’épuration de Lannion 

par exemple. Pas encore pour celle de Perros-Guirec.  

25- Nous prenons note de votre remarque. 

Appréciations du Commissaire-enquêteur : 
Au regard des observations formulées et des réponses apportées par la Collectivité il m’apparait utile d’insister 
sur le caractère fondamental du zonage d’assainissement qui consiste à circonscrire les limites géographiques 
des territoires qui seront desservis pour la collecte et le traitement des eaux usées par le service public de 
l’assainissement collectif et ceux qui relèvent, en revanche, de l’assainissement non collectif (autonome).  
Les deux services concourent au traitement des eaux usées dans le but de satisfaire des raisons d’hygiène 
publique et de mesure environnementale.  

https://sage-argoat-tregor-goelo.fr/
https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/enquetes-publiques/
https://www.lannion-tregor.com/vos-services/eau-et-assainissement/enquetes-publiques/


EP: 25000143/35  -Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-
Guirec – Lannion-Trégor Communauté.  
  

38 38 

VI-Conclusions et avis du Commissaire enquêteur 

A partir des éléments du dossier, des informations fournies par la Collectivité, des appréciations que 
j’ai portées tout au long de l’analyse du dossier, des observations recueillies lors de l’enquête et des 
réponses de la Collectivité, je tire les conclusions personnelles suivantes : 

-Quant à la consultation publique et aux questions générales posées: 

L’enquête publique compte quatre interventions : une, pour un cas particulier de modification du 
zonage demandée et les trois autres ont porté sur, ou le fonctionnement du poste de refoulement de 
Trestrigniel, ou sur le contenu du dossier et des aspects plus généraux relatifs aux modes de traitement 
des eaux usées. 

Ces trois dernières soulèvent des imprécisions du dossier mais mettent surtout en lumière, de mon 
point de vue, l’insuffisance des données graphiques. En effet, Il n’y a, pour moi, dans le dossier, que 
des illustrations graphiques mais pas de plan cartographique de zonage en tant que  tel : c’est  à dire 
un plan d’ensemble, à l’échelle, et des plans de sections à une échelle de lecture des détails. Or, il s’agit 
d’un document indispensable car le plan de zonage est un règlement graphique de portée juridique et 
pas seulement un élément technique. Il a donc une importance majeure mais, sans s’y arrêter outre 
mesure, pour autant, au regard de la consistance du contenu de la modification dont il s’agit. 

En effet, d’un point de vue général il s’agit, selon mon approche, d’adapter le plan de zonage actuel en 
tenant compte des différentes contraintes (sanitaires, environnementales, topographiques, 
géologiques, techniques, économiques et financières…) afin de rechercher le découpage le plus 
optimum possible entre les espaces qui relèvent de l’assainissement collectif et les autres qui doivent 
disposer d’installations autonomes. 
La modification du zonage rentre, selon mon analyse, dans la définition d’une politique globale en 
matière d’assainissement, tandis que l’activité de chacun des services – service d’assainissement 
collectif ou service d’assainissement autonome - s’exerce dans un cadre administratif, juridique et 
financier qui lui est nécessairement propre par la suite. Il importe, pour moi, de placer les modifications 
envisagées dans ce cadre général d’une politique publique.   

-Quant à la mise en situation d’analyse de la modification du plan de zonage de l’assainissement 

collectif : 

A cet effet, j’ai dressé un tableau des retraits prévus du zonage collectif : 

Secteur Nbre Conforme N/conf. réseau regard Poste refoulement  observations 

Collectif  Individuel 

1 3 1 2 102ml 6  3  

2 3  3 93 3  1  

3 2  2 64 3  2  

4 12 4 8 297 + 
278r 

11 1   

5 2  2 26 +58r 2 1   

6 a 11 1 10 215 
+205 

8 1   

6b 11 7 4 133+174 4 1   

7 13 11 2 360     

8 1   490     

9 12 10 2     Conditionné 
au 
précédent 

10 34  11      

11 2        



EP: 25000143/35  -Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-
Guirec – Lannion-Trégor Communauté.  
  

39 39 

12 2   175 r  1   

13 40       Conditionné 
au 
précédent 

14 14 11 3 534     

15 31 22 9 486     

16 3  3 91     

17 3 2 1 276  1   

Total 199   4057 37 6   

 

L’intérêt du tableau n’est pas d’être exhaustif, cela n’est pas possible, d’ailleurs, car seuls les 7 premiers 
secteurs sont le résultat d’une démarche paramétrique,  pour les autres secteurs il s’agit tout 
simplement d’une démarche empirique tout à fait justifiée, de mon point de vue, au regard du degré 
de l’analyse à conduire. Il n’est pas utile d’effectuer des études d’un autre niveau technique qui 
engendreraient des coûts inappropriés. 

L’actualisation du zonage par la prise en compte des habitations déjà raccordées au réseau collectif 
n’appelle pas de commentaires particuliers (secteur 18, 19, 20, 21, 22).  

De même pour le classement, désormais, des zones naturelles (identifiées au PLU) en zonage 
d’assainissement autonome.  

-Quant aux caractéristiques des dix-huit secteurs appelés à quitter le zonage d’assainissement 
collectif :  

Il est à remarquer : 

- que les secteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b réclament des extensions importantes mais aussi des postes de 
refoulement collectifs ou individuels ; ceux-ci posent de nouvelles contraintes importantes pour la 
gestion, sans compter les coûts très importants estimés d’extension de réseaux et de création 
d’ouvrages ;  

- que les secteurs  7, 8 et 9 sont en bordure de zonage, ce qui ne pose aucun problème de les reclasser 
en assainissement individuel, à charge pour les propriétaires de se mettre aux normes ; 

- que les secteurs 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont au sud-est du territoire communal de Perros-Guirec et 
disposent d’un assainissement individuel, à charge pour ceux qui ne sont pas aux normes de s’y 
mettre ; 

-que le secteur 16 – situé en zone NL au PLU – porte sur 3 assainissements, sur des terrains de surface 
appropriée pour de l’individuel qui existe déjà. Il importe que ces installations soient mises aux normes.    

- que le secteur 17 – compte 3 assainissements dont deux conformes, le troisième est incomplet. Pour 
effectuer une extension il conviendrait de réalise 276 ml dans un sol très rocheux et avec une altimétrie 
défavorable.  

-Quant aux enjeux que ces dix-huit secteurs d’assainissement représentent : 

Il est à relever, de mon point de vue, que la démarche poursuivie vise, à travers ces ajustements qui 
demeurent limités en termes de surface, à considérer que l’assainissement individuel en place permet, 
moyennant des mises aux normes par les propriétaires, de conduire une politique globale cohérente 
en matière d’assainissement. En effet, l’étude montre, selon mon analyse, que la réalisation du 
raccordement au réseau d’assainissement collectif des différents secteurs entraine des coûts très 
importants, sans gain en matière environnementale, ni sur le plan d’une approche d’hygiène publique. 
Bien entendu, la mise aux normes des installations est appelée à s’inscrire dans une procédure 
encadrée par le règlement d’assainissement non collectif. 
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La démarche, sur un plan général, tire sa logique, selon mon avis, de la prise en compte des 
nombreuses contraintes et sujétions techniques qu’impose la topographie des lieux. Outre l’existence 
de l’affleurement de la roche en certains points, il est à considérer que le caractère accidenté du 
territoire impliquerait de recourir à, pas moins,  de 6 nouveaux postes de refoulement (pour seulement 
une quarantaine de raccordements) avec ce que cela concentre potentiellement en termes de risques 
de défection et de surverse, d’entretien et de nuisances olfactives selon leur localisation.     

 Quant à  l’intérêt général poursuivi :   

La mise à jour du zonage tel qu’il est prévu répond, à mon sens, à un objectif d’intérêt général pour les 
différentes raisons que j’ai invoquées ci-dessus ; j’estime dans cette approche globale que la demande 
qui a été formulée concernant le maintien de l’habitation située au 31, rue des Bruyères – secteur de 
la Clarté- en tant qu’habitation relevant du zonage d’assainissement collectif, me parait justifier, 
toutefois, un examen particulier au regard des éléments présentés.   

Ayant tout considéré, 

J’émet un avis favorable à la modification du zonage d’assainissement tel que porté à l’enquête en 
recommandant d’examiner l’inflexion concernant le maintien en zonage collectif du 31, rue des 
Bruyères et, sous réserve de dresser un règlement graphique, à l’échelle, permettant une lecture 
publique.  

     

     Fait le 09 Janvier 2026. 

     Le Commissaire-enquêteur, 

                                                                     

     Raymond LE GOFF.  

Destinataires : 

Monsieur Le Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Rennes  

 

Diffusion : Une copie du rapport et des conclusions motivées sera transmise à Monsieur Le Préfet des Côtes 

d’Armor et à Monsieur le Maire de Perros-Guirec pour être tenue à la disposition du public pendant un an. Il 
sera publié pendant cette même durée sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté à l’adresse 
suivante : https : // www.lannion-tregor.com  

 

Annexe : Le plan de zonage d’assainissement tel qu’il figure au dossier. 
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